
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«29» ноября 2023 г., 39230061000208667141
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен
соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу "Город Калининград"
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Калининградской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» ноября 2023 г., № 2311/001-39/164/ПВПР
(дата составления предписания)

обл Калининградская, г Калининград, ул 1812 года, Дом 59, 84012529480, e-mail: ond@39.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 29 » ноября 2023 г., учетный номер 39230061000208667141.
(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Старший инспектор ОНПР по городскому округу "Город Калининград" УНПР ГУ МЧС России по
Калининградской области (государственный инспектор городского округа "Город Калининград" по пожарному
надзору ) Варламов Святослав Анатольевич, e-mail: ond@39.mchs.gov.ru, телефон: +74012519851

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
1. обл Калининградская, г Калининград, ул Чернышевского, Дом 103

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МАДОУ г. Калининграда детский сад № 37, адрес юридического лица: 236022, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ,

КАЛИНИНГРАД, ЧЕРНЫШЕВСКОГО УЛИЦА, ДОМ 103
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие
нарушения:

1. На противопожарной двери отсека подвального помещения здания детского сада отсутствует устройство для
самозакрывания двери
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 14. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а
также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных
изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за
исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для
самозакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию
противопожарных или противодымных дверей (устройств).
Срок устранения нарушения:
10.04.2024

2. На противопожарной двери помещения пищеблока здания детского сада отсутствует информация о категории
помещения по взрывопожарной и пожарной опасности
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 12. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса



зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за
исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с
наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
Срок устранения нарушения:
10.04.2023

3. На дверях ведущих из помещений группы № 2 отсуствует возможность для свободного открывания изнутри без ключа
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 26. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных
помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения
безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых
установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких
помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем
противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.
Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям
пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и
тушения пожара.
Срок устранения нарушения:
10.04.2024

4. На объекте защиты огнетушители не расположены на специальных подставках на высоте 1, 5 исключающих падение
или опрокидывание
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 409. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует
располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в
специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
Срок устранения нарушения:
10.04.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений,
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНПР по городскому округу "Город
Калининград" УНПР ГУ МЧС России по Калининградской
области (государственный инспектор городского округа "Город
Калининград" по пожарному надзору ) Варламов Святослав
Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Старший инспектор ОНПР по городскому округу "Город Калининград" УНПР ГУ МЧС России по
Калининградской области (государственный инспектор городского округа "Город Калининград" по пожарному
надзору ) Варламов Святослав Анатольевич, e-mail: ond@39.mchs.gov.ru, телефон: +74012519851

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _________ 20___ г. ______________________
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

https://knd.gosuslugi.ru/

